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Přístroje EC3-X33 a X53 jsou regulátory přehřátí par chladiva 
při použití elektronického krokového expanzního ventilu EX4 až 
8. Na rozdíl od EC3-X33 nemá EC3-X53 vestavěn záložní zdroj 
 
Upozornění : tento návod je určen zkušeným pracovníkům 

 

!   bezpečnostní pokyny:  
• Prostudujte pečlivě návod. Chybné použití může 

způsobit vážné poruchy zařízení i poranění osob.  
• Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající 

kvalifikací a zkušeností   
• Před zahájením montáže musí být všechny zdroje napětí 

odpojeny 
• Teploty se musí pohybovat v předepsaném rozmezí  
• Připojení musí odpovídat platným předpisům elektro 
• Dokud není zcela zdroj elektricky připojen, nelze jej 

připojit pod napětí 
 
Upozornění : Přístroj EC3-X33 má záložní obnovitelný zdroj, který 
obsahuje olovo a kyselé složky. Nelze jej proto likvidovat společně 
s běžným odpadem – baterie podléhá pravidlům o recyklaci. V každém 
případě je nutno recyklaci odsouhlasit podle platných předpisů 
(98/101/EEC) 
 
Technické údaje 
napájení 24 VAC ±10%, 50/60 Hz  třída II  
spotřeba 25VA max.  EC3-X32 vč EX  
zemnění 6,3 mm zemnící konektor 
svorkovnice nástrčné pro vodiče 0.14 … 1.5 mm2

 krytí IP20 
připojení k  ECD-002 ECC-N** nebo vodič kat 5 s RJ45 
digivstup I 0 /42 V ss/st pro řízení zap/vyp 
NTC vstup ECN-N60 teploty výstupu z výp 
vstup sacího tlaku 4-20 mA PT4/07S;PT4/18S;PT4/30S 
výstup 4-20 mA pro jiný regulátor  K 12/24V 
poruchové relé H 
                                      zap 
                                      vyp  

SPDT 24 V ss/st 2A ind  
za chodu bez poruchy 
při poruše nebo vypnutí napájení 

výstup pro ventil EX4 až 8 24 V ss max 0,8 A 
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Umístění  
Přístroj EC3-X se montuje na lištu DIN 
 
Připojení elektro 
• zapojení podle schématu 
• napájení lze zapnout až po úplném připojení vodičů 
• kryt přístroje musí být uzemněn na svorku 6,3 mm 
Důležité : silové vodiče musí být od ovládacích vzdáleny 
nejméně 3 cm – pozor na vliv elektromagnetického pole 
 
BEZPEČNOSNÍ  POŽADAVKY 
V souladu s předpisy  ( zejména CEI 107-70) je nutno dodržet : 
1)  vodiče musí být použitelné pro provozní teplotu 90 °C 
2)  transformátor  24 Vst musí být s dvojitou izolací a ve třídě II 
 
Činnost digivstupu I 
ovládá provozní podmínky digivstup 

start kompresoru sepne / 24V (start) kompresor zastavení kompresoru rozepne /0V (stop) 
povel (kompresor běží) sepne / 24V (start) termostat bez povelu rozepne /0V (stop) 

 
 
 

SCHEMA ZAPOJENÍ 

 
A   bílý B    černý   C   hnědý    D modrý vodič 
E připojení ventilu EX kabelem s koncovkou 
F připojení ventilu EX8 (někdy EX7) – jen koncovka 
G spojení s terminálem ECD 
H poruchové relé – bez napětí při vypnutí napájení nebo signálu 

poruchy 
I digivstup : 0V = rozepne (stop); 24V = sepne (start) 
J transformátor – napájení 
K  vnější regulátor – nebývá ALCO 
L fáze napájení 
M vstup ze snímače vypařovacího tlaku  
N nulový vodič 
O vstup ze snímače teploty chladiva za výparníkem 
 
Příprava pro spuštění 
• odsát příslušnou část chladícího okruhu 
Upozornění - ventil EX je dodáván v pootevřené poloze – před 
plněním chladivem se musí ventil zavřít 
• připojit 24V k EC3 při rozepnutém digivstupu I (0V) – ventil 

zavře 
• po uzavření ventilu lze okruh doplnit chladivem 
Upozornění : 
• EC3 musí být nastaven před připojením ventilu pod napětí. 

Napětí 24 V na digivstup I nesmí být připojeno dříve, než  se 
nastaví veškeré parametry 

• ECD-002 se připojí k EC3 do zásuvky G pomocí vodiče 
ECC-Nxx, nebo jiného běžného kabelu třídy 5 s koncovkami 
RJ 45 
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DISPLEJ  ECD 
EC3 nemá vestavěný displej – používá připojený displej ECD. 
Displej zobrazuje jednak teploty, jednak kódy funkcí a poruch a 
nastavované hodnoty. Kontrolní LED signalizují provozní stavy 
jednotlivých prvků.  V nastavených funkcích lze listovat 
stlačením tlačítka SEL. Displej zobrazí na 1 sec kód funkce a 
poté její hodnotu. Po dvou minutách se displej vrátí na první 
hodnotu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASTAVENÍ  PARAMETRŮ PODLE VÝROBCE NA ECD-002 
• je nutné se ujistit, že na digivstupu I není napětí, pak lze 

připnout napájení 24 V do terminálu 
při vypnutém digivstupu se nastaví hlavní parametry (0V) 
• u0 druh chladiva 
• uP typ čidla tlaku 
• ut typ ventilu  
Tyto parametry se nastavují proto při 0V, aby nedošlo 
k poškození ventilu nebo kompresoru tím, že by se při 
nastavování změny přenášely na ovládaný prvek. 
Jakmile jsou tyto parametry nastaveny a uloženy, lze 
ostatní funkce nastavovat i při provozu zařízení. 
 
SPUŠTĚNÍ 
Spustit soustavu a prověřit správné nastavení přehřátí. Přístroj 
EC3-X může pracovat i bez připojeného displeje ECD. ECD 
slouží zejména k nastavení požadovaných činností. 
 
PARAMETRY  
Nastavení přístroje je chráněno číselným kódem. Výrobce 
použil číslo „ 12 „.  Vstup do programu je následující   : 

stlačit PRG déle než 5 vteřin  
objeví se blikající 0  
stlačením   nebo   se nastaví heslo 12 
tlačítkem SEL se heslo potvrdí 
následně se objeví první nastavovaný údaj  (/1). 
Změna nastavení se provádí postupem popsaným dále  
ZMĚNA NASTAVENÍ   
Stiskem  nebo  se vybere kód parametru, který má být 
měněn bliká: ventil se otevírá 

svítí: ventil otevřen Stiskem  nebo  se zvyšuje či snižuje  hodnota    
Stiskem SEL se nová hodnota potvrdí a přejde se na další 
parametr  bliká: ventil zavírá 

svítí: ventil uzavřen Proces se stále opakuje  "stiskem  nebo   se  na displeji 
nastaví..." 
Ukončení změny parametrů: 
Stiskem PRG se potvrdí nové hodnoty a uzavře se tím proces 
nastavování nových změněných parametrů.  
Výstup bez změny jakýchkoli parametrů:    
• Žádné tlačítko se po následujících 60 sec nesmí stisknout  

(uplyne čas pro nastavování). 
MAZÁNÍ  SIGNÁLU  PORUCHY 
Symbol poruchy lze vymazat následujícím postupem : 
stlačit  nebo   déle než 5 vteřin 
objeví se “CL” jako oznámení, že je signál smazán 
 
ZVLÁŠTNÍ FUNKCE - RESET 
Ke zvláštním funkcím se lze dostat následujícím postupem : 
stlačit  spolu s   déle než 5 vteřin, objeví se „0“ 
nastaví se pomocí   či  12 a potvrdí SEL 
objeví se A0 a nastaví se pomocí   či  funkce 
zmačknutím SEL se přístroj resetuje – nastaví se původní 
hodnoty výrobce 
zmačknutím PRG výběr končí 
 
NÁBĚH VENTILU EX PŘI STARTU 
 

EX4/5/6  ≤ 1,5 sec 
EX7  ≤ 3,2 sec 
EX8  ≤ 5,2 sec 

  

 

 
PŘEHLED  NASTAVOVANÝCH  VLASTNOSTÍ
 Parametr      hodnota 
u HLAVNÍ PARAMETRY  min max jedn výr 
u0 chladivo     0 7 - 3 
uP typ čidla tlaku  0 2 - 0 
 0=PT4-07S běžná chladiva 
 1=PT4-18S pro R410A 
 2=PT4-30S pro R744 podkritický oběh 
ut typ ventilu 1=EX4; 2=EX5; 3=EX6...  1 5 - 5 
u PŘEHŘÁTÍ  V SÁNÍ  min max jedn výr 
u2 MOP funkce (0 = ne)  0 1 kód 0 
u3 MOP teplota   - nastaveno výrobcem  -5 50 °C aut 
u5 zvolené přehřátí  pro uL≠0  3 30 K  6 
                             pro uL=0  0,5 30 K 6 
u9 doba setrvání počátečního otevření  1 30 s  5 
uL alarm nízkého přehřátí 0=ne    0 2 - 1 
 1=ano s aut resetem 2= ano ruční 
uu počáteční otevření ventilu  30 100 % 100 
/ DISPLEJ         min max jedn výr 
/1 jednotky zobrazené na displeji  0 4 - 0 
/5 soustava jednotek  0=SI (°C/K/bar)  0 1 - 0 
H OSTATNÍ                min max jedn výr 
H5  heslo pro vstup do programu  0 199 - 12 
b1 činnost záložního zdroje  0 3 - 2 

Vysvětlivky 
• u0 chladivo  

0 = R22 4 = R407C  
1 = R134a 5 = R410A 
2 = R507  6 = R124  
3 = R404A  7 = R744 (podkritický) 

• u3 MOP nastavený výrobcem 
R22 = +13°C                  R134a = +15°C R507 = +7°C  
R404A = +7°C                R407C = +15°C R410A = +15°C 
R124 = +50°C                R744 = -5°C 

• /1 zobrazení na displeji  
0 =měřené přehřátí (K) 

 1 = změřený vypařovací tlak (bar)  
 2 = otevření ventilu (%) 
 3 = měřená výstupní teplota chladiva z výparníku 
 4 = vypočítaná vypařovací teplota z měřeného tlaku 
• b1 záložní baterie 

0 = ventil při poruše dále pracuje 
1 = ventil pracuje, na displeji Ab 
2 = ventil zavře, na displeji Ab, relé alarmu spíná, aut reset 
3 = ventil zavře, na displeji bliká Ab, relé alarmu spíná, reset ruční 

• činnost digivstupu I 
pod napětím 24 V, není porucha = funkční, spíná 
bez napětí, není porucha = vypíná 

svítí: povel k 
 chodu 

vyp  : není  
bliká: odsávání 

nastavení zvyšuje 
listuje 

svítí: alarm 
vyp: není   

snižuje 
hodnotuPrg & Sel (5 sec) 

ruční reset 
blikajícího kódu 

volba 
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při poruše = nefunkční 
digivstupem se synchronizuje chod kompresoru s ventilem, nebo povel 
z termostatu pro činnost ventilu 

 
 
 

SYMBOLY NA DISPLEJI 
---  žádné údaje 
• nejsou-li z EC3 přenášena žádná data do displeje, objeví 

se „ --- „ na LED  
 

Poruchy a jejich odstranění 
kód důvod funkce relé H ventil odstranění reset
E0 vada čidla tlaku  sepne zavře prověřit snímač PT4 a jeho připojení aut 
E1 vada čidla teploty  sepne zavře prověřit čidlo NTC a jeho připojení aut 
AΠ EX nepřipojen  sepne  kontrola vodičů a napájení ventilu aut 
Ab b1=1  pracuje  
Ab  b1=2 sepne zavře  

Ab bliká 
baterie vadná 

b1=3 sepne zavře 

kapacita není dostatečná, nutno dobít nebo vyměnit, zůstává-li signál i po 
dobití je nutno baterii vyměnit, stává se i po dlouhé nečinnosti baterie 

ruční 
Er chyba displeje    údaje pro displej jsou mimo jeho rozsah – prověřit čidla aut 

 
závada možný důvod odstranění 

provozní přehřátí se liší od nastaveného vadná čidla 

- prověřit připojení 
- čidlo teploty musí být ECN-N60 
- čidlo tlaku musí být PT4 podle návodu pro dané chladivo 
- vodiče čidel musí být mimo silové vodiče 

nízké přehřátí – mokrý provoz - vadná čidla 
- chybné zapojení el. EX prověřit čidla i způsob propojení ventil – EC3, vodiče elektro 

ventil úplně nezavírá - digivstup I je pod napětím 
- nesprávné parametry u ventil zavře pouze při napětí na vstupu I = 0V, nastavení prověřit 

nestabilní přehřátí - cykluje nevhodný výparník zvolit vyšší přehřátí – najít stabilní nastavení 
ventil provádí opak povelu EX3 chybné propojení elektro zapojit správně barvy vodičů podle schématu 
ventil neotevře při vysokém rozdílu tlaků chybné nastavení parametru u prověřit nastavení a upravit 

přehřátí se po určité době samo změní motorek vyžaduje synchronizaci digivstup I nesmí být trvale pod napětím 24 V, 1x týdně je nutno napájení 
přerušit nejméně na 5 vteřin, pokud se kompresor nezastavuje 

 
Montáž ECD do panelu : 
Uchycení ECD se provádí otočnými patkami, které jsou z boku přístroje. K otočení patek je součástí dodávky přístroje malý klíč, který se 
vsune do otvoru v čelním panelu ECD a otočením lze patky vysunout. 
 

 

Rozměry (mm) 
ECD-002     EC3 

 
 
K připojení elektro slouží násuvné svorkovnice, které se nejdříve připojí na vodiče a posléze zasunou do patek přístroje EC3. Objednací 
číslo svorkovnic je K03-331 -  807648. Připojení displeje se provádí vodičem ECC-017, obj.číslo 804380. 
 
Zapojení transformátoru : 
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